
特定工廠私設室外消防栓設備用水申請流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 申請用水人需檢附同意接水文件（註 1）及

地方政府會勘紀錄需有表位設置示意圖

（註 2），向本公司服務(營運)所申請供

水。 

2. 受理用水案件申請並註記「私設室外消防

栓設備」使用。 

3. 表前管線工程費用（含表箱）依本公司

「用戶進水管新裝工程費統一收費標準」

計價，表後消防栓設備則由用戶自行施

設。 

完工結案辦理啟用 

 

依本公司新裝工程流程辦理 

申請要件 

非本公司用戶 

註 1：縣市政府核發工廠改善計畫核定函  

註 2：由本公司消防設備管理單位配合地方政府會勘，倘現地管網水量及水

壓無法符合消防規定，則不受理 

本公司既有用戶 

1. 用戶須持地方政府會勘紀錄(註 2)，向本公

司服務(營運)所辦理水表口徑變更，並註

記「私設室外消防栓設備」使用。 

2. 如為小口徑變更為大口徑，其用戶內線、

蓄水池容量需由水電承裝商重新核算配

置。 

3. 另收施工費(依現況需求，EX:窨井式變更

為立式或平面式)、接水費(大小口徑退費

或補差額)。 

依本公司新改裝工程流程辦理 

完工結案辦理啟用 

 


